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Zleceniodawca: MARKIZETA Solarscy sp. j.

Nr i data z7lecenia:

Zakres klasyfikacji:

Przedmiot klasyfikacji:

ul. Jana Pawta IT 128
39-451 Skopanie

06.07.2021 r.

Zachowanie si¢ podczas palenia wyrobéw widkienniczych
stosowanych jako materialy wykonczeniowe luzno zwisajace w
kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach.
Kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozdzial 5: Wymagania przeciwpozarowe dla elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego. § 258. la. (Dz. U.
z 2002, Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

Rodzaj tkaniny: DANTEO/FRE
Skiad: 100% Poliester
Gramatura: 330 g/m?.
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Producent materiatu: _
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RAPORT KLASYFIKACYJINY NR RK-LP/03/21

Raport 7 badari i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji
o Raport z badan

Nazwa Laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Numer Raportu Metody badan
Laboratorium Palnosci MARKIZETA
IWNiRZ PIB Solarscy sp. j. Lp/oasal PN-EN ISO 6940:2005
Certyfikat Akredytacji ul. Jana Pawla II 128 PN-EN ISO 6941:2005
PCA NrAB 225 39-451 Skopanie

o Wyniki badan

Zapalnosé — metoda badania wg PN-EN ISO 6940:2005
Prébka wyrobu zapala si¢ — minimalny czas zapalenia: 6 s.
Rozprzestrzenianie ptomienia — metoda badania wg PN-EN ISO 6941:2005
Probka nie rozprzestrzenia ptomienia. Nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki.
Zjawiska obserwowane podczas badania probek

Nie stwierdzono odpadajacych ptonacych kropli.

Klasyfikacja materiatu
Spetnia kryteria zawarte w § 258. la., Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22002, Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.)
ti>4s,
2)t:<30s,
3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

Badany material nie jest materialem latwo zapalnym.
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Niniejszy raport klasyfikacyjny traci wazno$é w przypadku wprowadzenia zmian
sktadu i wtasciwosci wyrobu lub zmian w procesie jego wytwarzania.

Raport klasyfikacyjny moze by¢ powielany wylacznie przez Zleceniodawce
w calosci, bez komentanzyyskrétow Lzmian, iy
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